
LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL CONDOMINIO
(DECRETO 25 GENNAIO 2019)

LIVELLI DI PRESTAZIONE
COMPITI E FUNZIONI
SANZIONI



APPLICAZIONE E TEMPISTICHE DEL DECRETO

Per tu& gli edifici rientran/ nella classificazione del D.P.R. 151/2011 (quindi aven/ altezza
maggiore di 24 metri), l’adeguatezza degli adempimen. deve essere effe3uata all’a3o della
presentazione dell’a3estazione di rinnovo di conformità an.ncendio ai V.V.F.
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Le disposizione contenute nel 
decreto devono essere applicate

§ Agli edifici di nuova realizzazione

§ Agli edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto con le modalità descritte all’art. 3

Tempistiche secondo l’art. 3 
del Decreto 25/01/2019

§ Per tutti gli edifici in cui è resa obbligatoria la disposizione delle altre 
procedure hanno tempo 1 anno dall’entrata in vigore del presente 
decreto (06/05/2020) per adeguarsi.

§ Per tutti gli edifici in cui è resa obbligatoria, dal presente decreto 
l’installazione di impianti di segnalazione di allarme antincendio hanno 
tempo 2 anni dall’entrata in vigore del presente decreto (06/05/2021) 
per adeguarsi.
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LP0
12-24mt

LP1
24-54mt

LP2
54-80mt

LP3
>80mt

per edifici di .po A
(altezza rela.va alla
norma.va an.ncendio da
12 mt a 24 mt)

per edifici di .po B e C
(altezza rela.va alla
norma.va an.ncendio da
24 mt a 54 mt)

per edifici di tipo D (altezza
relativa alla normativa
antincendio oltre 54 mt
fino a 80 mt)

per edifici di tipo E (altezza
relativa alla normativa
antincendio oltre 80 mt)
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LP0
12-24mt

LP1
24-54mt

LP2
54-80mt

LP3
>80mt

Secondo quanto prescritto dall’art. 650 del codice 
penale Arresto fino a tre mesi e ammenda da 206 € 

Secondo quanto prescritto dal D.P.R. 151/2011
Arresto fino a tre mesi e ammenda da 103 a 506 € 
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12-24mt

Responsabile dell’attività

§ fornisce informazione agli occupanti sulle misure da 
attuare in caso d’incendio 

§ espone un foglio informativo riportante divieti e 
precauzioni da osservare, numeri telefonici e istruzioni

§ mantiene in efficienza i sistemi, i dispositivi, le 
attrezzature e le altre misure antincendio 

Misure da attuare in caso d’incendio 

§ istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni 
da fornire per consentire un efficace soccorso 

§ istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione 
alla presenza di persone con limitate capacita ̀ motorie, 
ove presenti 

§ divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in 
caso di incendio 

LP0
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24-54mt

Ovvero: 

§ predisporre e verificare periodicamente la pianificazione dell’emergenza 

§ informare gli occupanti sulle procedure di emergenza 

§ mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio 

§ esporre il foglio informativo e la cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare e i numeri telefonici

§ verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, le limitazioni e le condizioni normali di esercizio 

§ adottare le misure antincendio preventive 

LP1

Il responsabile delle attivita ̀ deve: ORGANIZZARE LA GSA 
Ges$one della Sicurezza An$ncendio 
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24-54mt

Misure Antincendio preventive 

§ corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili 

§ mantenimento della disponibilita ̀ di vie d’esodo sgombre e 
sicuramente fruibili 

§ corretta chiusura delle porte tagliafuoco 

§ riduzione delle sorgenti di innesco

§ gestione dei lavori di manutenzione e valutazione delle 
sorgenti di rischio aggiuntive 

§ valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle 
strutture 

LP1

Pianificazione dell’emergenza 

§ istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire 
per consentire un efficace soccorso 

§ informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul 
posto 

§ azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature 
ed impianti 

§ istruzioni per l’esodo degli occupanti 

§ divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione 

§ ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale 
dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di 
impiego e attivazione dell’allarme. 
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54-80mt

Responsabile 
dell’attività

§ Prevede l’installazione di un 
impianto di segnalazione manuale 
di allarme incendio con indicatori 
di tipo ottico ed acustico, 
realizzato a regola d’arte 

LP2

Come per il livello di prestazione 1 
ed in aggiunta:

Misure Antincendio o 
Preventive 

§ Impianto di segnalazione manuale 
di allarme incendio con indicatori 
di tipo ottico ed acustico 

Tutti gli adempimenti del livello di 
prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti:

Pianificazione 
dell’emergenza 

§ la pianificazione dell’emergenza 
deve contenere le procedure di 
attivazione e diffusione 
dell’allarme 

In aggiunta a quanto previsto per il 
livello di prestazione 1: 
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>80mt

Responsabile dell’attività

§ predispone il centro di gestione dell’emergenza 

§ designa il Responsabile della GSA 

§ designa il Coordinatore dell’emergenza 

§ prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte LP3

Responsabile della GSA 

§ predispone le procedure gestionali ed operative relative alle 
misure antincendio preventive 

§ aggiorna la pianificazione dell’emergenza 

§ effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione 
adottate 

§ fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie 
informazioni e procedure da adottare 

§ segnala al Responsabile dell’attivita ̀ le non conformita ̀ e le 
inadempienze di sicurezza antincendio 
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>80mt

Coordinatore dell’emergenza 

§ sovrintende all’attuazione della pianificazione di 
emergenza e delle misure di evacuazione previste 

§ se presente in posto, collabora alla gestione 
dell’emergenza presso il centro di gestione dell’emergenza

§ reperibile secondo le procedure di pianificazione di 
emergenza 

LP3

Misure Antincendio o Preventive 

§ centro di gestione dell’emergenza 

§ Sistema EVAC realizzato a regola d’arte 

Tu8 gli adempimen9 del livello di prestazione 2 ed in 
aggiunta i seguen9:
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>80mt

Pianificazione emergenza 

§ In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione 
dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione 
del centro di gestione dell’emergenza 

LP3

Centro di gestione delle emergenze 

Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di: 

§ informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. 
pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri 
telefonici) 

§ centrale gestione sistema EVAC 

§ centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, 
ove presenti

Il centro di gestione e ̀ individuato da apposita segnaletica di 
sicurezza. 
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PER INFORMAZIONI E RICHIESTE:


